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In riscontro alla Vs. nota MCM/prot. n. 82 del 13.04.2018, in allegato si trasmette il Chiarimento n. 13, pubblicato in data odierna sulla
piattaforma SinTel nella sezione "Documentazione di gara" e sul sito della ASST.
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PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, 
LA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO, RELATIVI ALLA 
RISTRUTTURAZIONE DELLE SALE OPERATORIE 8° PIANO E DELLA DEGENZA 
POLISPECIALISTICA 7° PIANO DEL PAD. NPS, NONCHE’ IL COMPLETAMENTO DEGLI 
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO.  
CIG  7388017080 - CUP B73D15001240002. 
 
 

CHIARIMENTO N. 13 

 
QUESITO N. 13 
 
Nel capitolato tecnico prestazionale, all’art. 10, comma 2 è precisato che “sono inoltre a 

carico del Professionista: … e) lo sviluppo di un modello in Building Information Modeling 

relativamente al servizio di rilevo dell’intero presidio e progettazione definitiva ed esecutiva 

degli interventi…”. 

Tale clausola appare in contrasto con l’art. 1 comma 3 del capitolato in cui invece viene 

fatto riferimento alle sole parti oggetto di intervento. 

Si chiede di chiarire la contraddizione contenuta nelle suddette norme del capitolato. 

 

CHIARIMENTO N. 13 
 
Si conferma che il rilievo dello stato di fatto mediante modello in Building Information 
Modeling dovrà essere eseguito nelle aree interessate ai lavori di ristrutturazione al 7° e 8° 
piano del Pad. NPS.  
 


